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www.contrataciones.gov.py       

Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 290912
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:42 del día 26/6/2015,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 290912 -
ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDORES

 de la Institución:

Código Verificador: 04678bc261eb18ba4a116373277cbe74

 

Nivel de Entidad: EMPRESAS MIXTAS

Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones

UOC: Uoc Copaco

Código SICP: 1335

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTAMOS SI EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS PODRIA EXTENDERSE A 90 
(NOVENTA) DIAS.

15-06-2015 10:45:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

SE MANTIENE EL TIEMPO PREVISTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 16-06-2015 07:43:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se deberá proveer de un tablero de alimentación y distribución con bypass externo para el sitio donde serán 
instaladas las UPS de 30KVA? o COPACO proveerá dicho tablero?

16-06-2015 15:41:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Las empresas oferentes deberán prever y proveer el Tablero de Alimentación y Distribución con su bypass 
externo conforme Especificaciones Técnicas.

22-06-2015 15:15:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Las UPS de 15KVA que serán trasladadas al sitio secundario, deberán contar también con tablero de 
alimentación y distribución con bypass externo? COPACO proveerá dicho tablero?

16-06-2015 15:42:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Las empresas oferentes deberán prever y proveer el Tablero de Alimentación y Distribución con su bypass 
externo conforme Especificaciones Técnicas.-

22-06-2015 15:17:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se deberá prever también tablero de alimentación y distribución con bypass externo para las UPS de 15KVA que 
se encuentran actualmente en el sitio secundario?

17-06-2015 14:29:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Las empresas oferentes deberán prever y proveer el Tablero de Alimentación y Distribución con su bypass 
externo conforme Especificaciones Técnicas.

22-06-2015 15:18:42

CONSULTA
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    Listado de Consultas

Consulta Realizada Fecha Hora

1) En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado Especificaciones 
Técnicas UPS, item Funcionamiento del UPS, se indica que el sistema de baterías deberá ser intercambiable en 
caliente sin afectar la carga. Al respecto solicitamos que sean aceptados equipos UPS que permitirán el 
reemplazo de las baterías sin afectar la carga, utilizando el esquema de configuración paralelo redundante de los 
dos UPS, según es requerido.

2) En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, ítem Tolerancia de 
tensión, solicitamos sean aceptados equipos UPS con rango de tensión de entrada de 380Vca ± 25%.

3) En la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, item Frecuencia, se 
indica 45  65 Hz, que significa 50/60Hz con una tolerancia de ± 10%. Sin embargo en el ítem Tolerancia de 
frecuencia admitida, se expresa ± 2%. Por favor solicitamos confirmar la tolerancia de la frecuencia de entrada 
requerida.

4) Con referencia a la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, item Potencia 
activa, solicitamos sean aceptados equipos UPS de 24KW, con factor de potencia 0,8.

5) Respecto a lo mencionado en la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, 
apartado CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, item 
Estabilidad estática, respetuosamente solicitamos sean aceptados equipos UPS con regulación de tensión de 
salida de ± 3%.

6) Referente a lo expresado en la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, 
apartado CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, item 
Distorsión de tensión, solicitamos también sean aceptados equipos UPS con THD < 3% con carga lineal, < 5% 
con carga distorsionante (no lineal).
7) En la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, item Estabilidad de 
frecuencia en batería, solicitamos también sean aceptados equipos UPS con estabilidad de frecuencia de 50 Hz ± 
0,2% en batería.

17-06-2015 17:34:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

1. Remitirse y Respetar  la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
Especificaciones Técnicas UPS, item Funcionamiento del UPS

2. Respetar y Remitirse la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, ítem Tolerancia de 
tensión.

3. Con relación a esta consulta, no existe ninguna relación entre frecuencia nominal de los equipos que van de 45 
a 65 Hz y la tolerancia de frecuencia admitida de salida y exigida que es de ± 2% (seleccionable de ± 1% a ± 5% 
en el panel frontal).

4. Remitirse y Respetar la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, ítem Potencia 
activa.

5. Remitirse y Respetar  la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, ítem  Estabilidad 
estática.

6. Remitirse y Respetar  la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, ítem Distorsión de 
tensión. 

7. Remitirse y Respetar  la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, ítem Estabilidad de 
frecuencia en batería.

22-06-2015 15:21:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1) Referente a lo expresado en la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, 
apartado CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, item 
Rendimiento Smart Active, respetuosamente solicitamos que este punto sea indicado como de preferencia u 
opcional, de manera a permitir la participación de mayor número de fabricantes que no cuentan con esta función 
específica.

17-06-2015 17:35:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse y Respetar  la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, Especificaciones Técnicas, apartado 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA, ítem Rendimiento 
Smart Active.

22-06-2015 15:22:01

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1) Referente a los suministros para el sitio principal, consultamos si deberá proveerse un tablero de bypass 
externo para los dos equipos UPS de 30KVA a ser ofertados.
2) Respecto a los suministros para el sitio secundario, por favor deseamos confirmar si deberá ser proveído un 
tablero de bypass externo para los dos equipos UPS trasladados desde el sitio principal.

17-06-2015 17:35:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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    Listado de Consultas

Las empresas oferentes deberán prever y proveer el Tablero de Alimentación y Distribución con su bypass 
externo tanto para el sitio principal como para el sitio secundario conforme Especificaciones Técnicas.

22-06-2015 15:23:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1) Acerca de la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 2. Plan de Entrega y Cumplimiento, 
respetuosamente solicitamos extender el Plazo de Entrega a al menos 90 (noventa) días calendarios, 
considerando los prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la importación de equipamientos de 
energía de este tipo y potencia.

17-06-2015 17:36:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

SE MANTIENE EL TIEMPO PREVISTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 22-06-2015 15:24:40

Listado de Proveedores Participantes

Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha 
Emisión

Fecha Inicio 
de Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

PROMEC SRL - 
80001945-8

Grande 1 007.1508.033789/000 Póliza La Consolidada S.A. 
de Seguros

24-06-2015 26-06-2015 03-11-2015

PIRO`Y S.A. - 
80000505-8

Sin categorizar 2 43.1501.0001486.0000 Póliza LA MERIDIONAL 
PARAGUAYA S.A. 

DE SEGUROS

25-06-2015 26-06-2015 29-10-2015

PARASUR SA - 
80015541-6

Sin categorizar 3 007.1508.033809/000 Póliza La Consolidada S.A. 25-06-2015 26-06-2015 13-11-2015

PARASOFT S.R.L. - 
80000727-1

Grande 4 18.1508.10246/000 Póliza Aseguradora 
Paraguaya S.A.

25-06-2015 26-06-2015 24-10-2015

SIEMI SRL - 
80001194-5

Grande 5 007.1508.033776/000 Póliza LA CONSOLIDADA 
S.A. DE SEGUROS

25-06-2015 25-06-2015 02-12-2015

 

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 39121004-025 Equipos de Sistema de Energia Ininterrumpida UPS de 30 KVA 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PROMEC SRL - 
80001945-8

Riello RPS S.p.A Multi Sentry 30 Italia  200.000.000 400.000.000

PIRO`Y S.A. - 
80000505-8

VCP VCP UPS de 30 KVA CHINA Equipos de Sistema de Energia 
Ininterrumpida UPS de 30 
KVA

121.500.000 243.000.000

PARASUR SA - 
80015541-6

VCP VCP 
TECHNOLOGY

EA900II China Equipos de Sistema de Energia 
Ininterrumpida UPS de 30 
KVA

250.000.000 500.000.000

PARASOFT S.R.L. - 
80000727-1

Riello RPS spa Multi Sentry 30 ITALIA  210.000.000 420.000.000

SIEMI SRL - 80001194-5 EMERSON-
LIEBERT

EMERSON-
LIEBERT

NXr Series 30 kVA China Equipos de Sistema de Energia 
Ininterrumpida UPS de 30 
KVA

137.416.780 274.833.560

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDORES

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SIEMI SRL - 80001194-5 159.897.378 26-06-2015 09:42:02.089 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 062455c808660eb85b919de173cb099e
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PARASUR SA - 80015541-6 162.897.377 26-06-2015 09:41:49.067 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3137e7dfb0d1df5720a22599bbaa6ca1

SIEMI SRL - 80001194-5 162.897.378 26-06-2015 09:40:27.802 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9618183ea21dbfab6087d2906c690d10

SIEMI SRL - 80001194-5 163.897.378 26-06-2015 09:40:17.004 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d05fa9f2ddeac19d503c870b84f60ce3

SIEMI SRL - 80001194-5 164.897.378 26-06-2015 09:40:03.691 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5623da812873f7138c1abc59e17dcd5a

SIEMI SRL - 80001194-5 165.897.378 26-06-2015 09:39:50.736 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e5fa168f3152f791955d06791f5e2534

PARASUR SA - 80015541-6 170.000.000 26-06-2015 09:39:18.372 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0bb322be5cc4f3bc2232c76e6c646bff

SIEMI SRL - 80001194-5 170.897.378 26-06-2015 09:39:27.560 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86d878b70f99ecf2cb414e63e304d061

SIEMI SRL - 80001194-5 171.897.378 26-06-2015 09:39:12.266 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d1d47f56eeadc22d888ba67c3183f71c

SIEMI SRL - 80001194-5 173.897.378 26-06-2015 09:39:03.082 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e08dcb10528fda474e9804ab4790a886

PARASUR SA - 80015541-6 175.000.000 26-06-2015 09:38:49.823 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a6044ba59ac474b33d02137581ed45e9

SIEMI SRL - 80001194-5 175.897.378 26-06-2015 09:38:43.555 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6d060f029b55b6ca7b18c86f6e9c1207

PARASUR SA - 80015541-6 180.000.000 26-06-2015 09:38:27.080 Periodo Aleatorio

Código Verificador: addd8b199030a15647fd0467b910167a

SIEMI SRL - 80001194-5 181.897.378 26-06-2015 09:38:26.830 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2692c73051a2e1e7796b5d7a88fb7158

SIEMI SRL - 80001194-5 182.897.378 26-06-2015 09:38:10.801 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 72b04455ed841237dce76af3326cee1c

SIEMI SRL - 80001194-5 185.897.378 26-06-2015 09:37:51.680 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ebbd4a937284edf573480f372b7d2393

PARASUR SA - 80015541-6 195.000.000 26-06-2015 09:37:50.632 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ae1b2fc5cee630bb9fc243399cda8c1b

PIRO`Y S.A. - 80000505-8 199.900.000 26-06-2015 09:37:49.016 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a1e96f0876805f75e69896cdcb96dc8d

PARASUR SA - 80015541-6 200.000.000 26-06-2015 09:37:32.193 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f7a7ed52f00569481734fd25bb116839

SIEMI SRL - 80001194-5 200.897.378 26-06-2015 09:37:36.519 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8fe63dc13c6cabb38598b0113074cf90

SIEMI SRL - 80001194-5 203.897.378 26-06-2015 09:37:28.297 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 35e4696ee09edaada6386cd163ef2a0f

PIRO`Y S.A. - 80000505-8 205.500.000 26-06-2015 09:37:25.208 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 13b554db8a2488f8d945b745a988cc99

PARASUR SA - 80015541-6 207.000.000 26-06-2015 09:37:07.605 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c3c0c6e6aa55f8029a1da1d4602bfcf7

SIEMI SRL - 80001194-5 210.897.378 26-06-2015 09:37:11.216 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2edb41d30d0dfb43c1dd175d30cd380

PIRO`Y S.A. - 80000505-8 213.500.000 26-06-2015 09:36:50.659 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6b3e1ecb2dd6b66674ed1f5efd6d03d4

SIEMI SRL - 80001194-5 216.897.378 26-06-2015 09:36:58.779 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3ea7e9ecd4700f3e8c4e3f156d9eb7e6

SIEMI SRL - 80001194-5 218.897.378 26-06-2015 09:36:49.181 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d3f75622924a0015ce05f764c7555c21

PARASUR SA - 80015541-6 220.000.000 26-06-2015 09:36:40.468 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c1c16e12f0c262d4db4595fb31fc76a5

SIEMI SRL - 80001194-5 220.897.378 26-06-2015 09:36:38.927 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 58c67c2945d900b8844dded06dd1cad2

PIRO`Y S.A. - 80000505-8 223.500.000 26-06-2015 09:36:18.992 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6465d4b8d08baa1ac71e432b08a10fda
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SIEMI SRL - 80001194-5 228.897.378 26-06-2015 09:36:25.253 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 207469cfe33430cab032b0027af4dff6

PARASUR SA - 80015541-6 230.000.000 26-06-2015 09:35:58.282 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 74ef31ac671252f368f6c4a8fcdde740

PIRO`Y S.A. - 80000505-8 233.000.000 26-06-2015 09:35:45.059 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eabf9dd7c26886992407a745f9d4d5b5

PARASUR SA - 80015541-6 240.000.000 26-06-2015 09:35:20.980 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fb6f2f4a9cfd38ccf1a691ae9ee0bda9

PIRO`Y S.A. - 80000505-8 243.000.000 26-06-2015 08:50:22.705 Propuesta

Código Verificador: d6a4a56436e9bf6738c919340ed4fa81

PROMEC SRL - 80001945-8 248.000.000 26-06-2015 09:36:22.664 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c38b0705aaa1bc02de381f8c0bdb9341

SIEMI SRL - 80001194-5 248.897.378 26-06-2015 09:33:48.176 Etapa de Puja

Código Verificador: 46aa51aa00c5b2093e07dd49b81b61e4

SIEMI SRL - 80001194-5 250.897.378 26-06-2015 09:33:17.035 Etapa de Puja

Código Verificador: fa3cad37220c7f47f95c1dfc57d9a3a0

PROMEC SRL - 80001945-8 255.000.000 26-06-2015 09:32:51.155 Etapa de Puja

Código Verificador: 2549d4ddba79337ed7304edf1824736b

SIEMI SRL - 80001194-5 258.897.368 26-06-2015 09:31:21.282 Etapa de Puja

Código Verificador: 8f8352a0b521f19c608cf48b211db41a

PROMEC SRL - 80001945-8 260.000.000 26-06-2015 09:31:01.761 Etapa de Puja

Código Verificador: fedb67ef327a3f5b8070d490825eac33

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1 260.000.000 26-06-2015 09:36:17.819 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 181b35e8c46f21bed17b208a8e1b2a2c

SIEMI SRL - 80001194-5 261.897.368 26-06-2015 09:30:46.963 Etapa de Puja

Código Verificador: 08c6779958980f146fc6ad9cf1d38ecc

PROMEC SRL - 80001945-8 262.000.000 26-06-2015 09:30:17.309 Etapa de Puja

Código Verificador: d6c606dafd36d836bb1d34d6064beb2e

SIEMI SRL - 80001194-5 262.896.368 26-06-2015 09:29:53.502 Etapa de Puja

Código Verificador: eff8dc79b8bd533ff303075bf2d6882d

PROMEC SRL - 80001945-8 265.000.000 26-06-2015 09:29:06.772 Etapa de Puja

Código Verificador: 01e9aa9fa2c282ffe908d2f6f548eb86

SIEMI SRL - 80001194-5 268.896.321 26-06-2015 09:28:35.013 Etapa de Puja

Código Verificador: 9882b9a5d9dee6b49032accfbc14c4b9

PROMEC SRL - 80001945-8 270.000.000 26-06-2015 09:25:14.223 Etapa de Puja

Código Verificador: 0e7ec13596a35a477357d7ab17963ce5

SIEMI SRL - 80001194-5 274.833.560 26-06-2015 08:50:22.702 Propuesta

Código Verificador: 7f0cfb5d6c9f7411357b77f76fe4a2bd

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1 300.000.000 26-06-2015 09:35:43.981 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5ddf7ff3c9a703ae3a582e8f0ebb01f8

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1 350.000.000 26-06-2015 09:29:05.951 Etapa de Puja

Código Verificador: ca52ea59d9211d2cf57f8e279712361e

PROMEC SRL - 80001945-8 400.000.000 26-06-2015 08:50:22.700 Propuesta

Código Verificador: 0a05d49ff3c261a3bb21e1a237d60f1d

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1 420.000.000 26-06-2015 08:50:22.704 Propuesta

Código Verificador: 5d168d04f2f5cbf3d6b5c57ff44e842e

PARASUR SA - 80015541-6 500.000.000 26-06-2015 08:50:22.706 Propuesta

Código Verificador: 57d8f680fe38fb74fade90671ee617e6

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDORES

Oferente Mejor Precio
SIEMI SRL - 80001194-5 159.897.378

PARASUR SA - 80015541-6 162.897.377

PIRO`Y S.A. - 80000505-8 199.900.000

PROMEC SRL - 80001945-8 248.000.000

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1 260.000.000
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Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 80001194-5 - SIEMI SRL

Item Precio Ganador
1 - ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDORES 159.897.378

 

Listado de Mensajes
 

1 - ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDORES

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 26-06-2015 08:57:36.051

Buenos días, comenzamos la Subasta. 26-06-2015 09:01:16.845

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. 26-06-2015 09:01:25.085

Señores esperamos mejores ofertas. 26-06-2015 09:01:31.596

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 26-06-2015 09:04:40.916

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 26-06-2015 09:04:45.460

Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios 26-06-2015 09:15:53.484

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 26-06-2015 09:19:01.178

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 26-06-2015 09:19:06.366

Atención pasamos a la etapa de puja. 26-06-2015 09:19:48.457

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 26-06-2015 09:19:54.191

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

26-06-2015 09:35:05.966

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 26-06-2015 09:42:06.009

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 26-06-2015 09:42:06.112

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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