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www.contrataciones.gov.py       

Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 330077
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:51 del día 12/10/2017,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 330077 -
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Data Center del BNF (SBE)

 de la Institución:

Código Verificador: 792304739de66eedd0227114d55dd7c0

 

Nivel de Entidad: Entidades Financieras Oficiales

Entidad: Banco Nacional de Fomento

UOC: Uoc Bnf

Código SICP: 1329

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El proyecto de Mantenimiento Preventivo consideramos que tiene como objetivo una verificación, limpieza y 
chequeo de los componentes para elevar una nota del estado actual de las mismas, por lo tanto como están 
incluidos los cambios de componentes y accesorios en el mismo ítems del Mantenimiento preventivo, 
solicitamos respetuosamente que agregue otro Ítem a este llamado para la provisión de accesorios e instalaciones 
de las mismas como Mantenimientos Correctivos, eso permitirá emitir oferta económica de los accesorios y 
componentes para realizar los cambios de forma separada y utilizarlo según eventos.

09-08-2017 18:30:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, el oferente podrá realizar la visita 
técnica para la verificación de dichos componentes; por lo tanto remitirse a la Adenda Nº 2.

25-08-2017 15:28:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos por este medio realizar visitas técnicas para ver el detalle de los accesorios o componentes que 
requieren cambios de piezas para ajustar nuestra cotización de acuerdo a las características de las mismas como 
por ejemplo: • Ítem 01: Cantidad de gas FM200 a ser recargado • Ítem 02: Cambio de panel y sensores • Ítem 03: 
Marca y modelo del reloj biométrico y tipos de cerraduras. • Ítem 04: Características del Servidor Existentes, 
Tipos de cámaras y adaptadores PoE. • Ítem 05: Cantidad de baterías a ser remplazadas, fusibles y tipos de placas 
electrónicas.

09-08-2017 18:30:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Nos adecuamos a lo solicitado incluyendo la visita técnica para la presente convocatoria; por lo tanto remitirse a 
la Adenda Nº 2.

25-08-2017 15:29:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El mantenimiento referente a la UPS de 20KVA, es con cambio de baterías? que tipos de baterías utiliza? y que 
cantidad?

05-09-2017 14:50:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá realizar el cambio de baterías en caso de ser necesario, la cantidad y el tipo de batería lo 
pueden ver desde la web del fabricante, el modelo de la UPS es Smart-UPS VT 20 kVA

27-09-2017 12:11:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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    Listado de Consultas

En la visita técnica realizada en la fecha y hora establecida en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES se ha 
verificado la existencia de 6 (seis) cámaras que operan en el DATACENTER. Así también, indicaron que una de 
las mismas fue reubicada y es necesario que dicha cámara adicional sea incluida para la reposición en el lugar 
previo. Solicitamos por favor confirmar dicha indicación recibida.

07-09-2017 07:34:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Confirmamos dicha indicación. 27-09-2017 12:12:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la visita técnica realizada en la fecha y hora establecida en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES se ha 
verificado la existencia de cámaras de CCTV, 1 (una) PC Tipo Clon, que almacena las imágenes y 1 (un) monitor 
TV, que es utilizado para visualizar las imágenes de las cámaras. Favor indicar si es requerida la reposición de 
alguno de estos componentes, en caso que se dañen y no puedan ser reparados.

07-09-2017 07:35:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En caso de falla de cualquiera de los componentes, el oferente debe proveer el cambio y/o reparación del mismo. 27-09-2017 12:13:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la visita técnica realizada en la fecha y hora establecida en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES se ha 
verificado la existencia de cámaras de CCTV, 1 (una) PC Tipo Clon, que almacena las imágenes y 1 (un) monitor 
TV, que es utilizado para visualizar las imágenes de las cámaras. En el caso que se requiera el reemplazo de 
dichos componentes, es posible que los mismos ya no se encuentren disponibles por encontrarse fuera de 
comercialización o discontinuados, por lo que sería necesario reemplazar los mismos por modelos de iguales o 
mejores prestaciones. Favor confirmar que serán aceptables equipos con iguales o mejores prestaciones a los 
existentes en caso de que sea efectivamente necesario el reemplazo de los mencionados componentes.

07-09-2017 07:35:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En caso de ser necesario el remplazo, se aceptaran equipos de iguales o mejores características siempre y cuando 
no afecte la funcionalidad de los demás componentes.

27-09-2017 12:14:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la visita técnica realizada en la fecha y hora establecida en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES se ha 
verificado la existencia de cámaras de CCTV, 1 (una) PC Tipo Clon, que almacena las imágenes y 1 (un) monitor 
TV, que es utilizado para visualizar las imágenes de las cámaras. Favor confirmar de cuantas pulgadas es el 
monitor existente.

07-09-2017 07:35:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

50 pulgadas 27-09-2017 12:15:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la visita técnica realizada en la fecha y hora establecida en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES se ha 
verificado la existencia de cámaras de CCTV, 1 (una) PC Tipo Clon, que almacena las imágenes, 1 (un) monitor 
TV, que es utilizado para visualizar las imágenes de las cámaras y 1 (un) Switch que es utilizado para conectar 
las cámaras. Solicitamos respetuosamente, favor indicar la marca y modelo del Switch que es utilizado para 
conectar las cámaras. Así también, entendemos que en caso que se dañe el Switch que conecta las cámaras, el 
mismo debe ser reemplazado por el oferente. Solicitamos por favor confirmar si nuestra apreciación es la 
correcta.

07-09-2017 07:36:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Aclaramos que el switch es de la marca juniper modelo EX2200 Poe. El oferente deberá prever el reemplazo del 
mismo en caso de falla.

27-09-2017 12:15:58

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES en la SECCIÓN II, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, (b) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, requiere: Para el Ítem Nº 
3 - Deberá presentar Contratos y/o facturas donde el oferente demuestre que ha brindado satisfactoriamente el 
Servicio de Mantenimiento de Sistemas de control de acceso a empresas públicas y/o privadas, en los últimos 3 
(tres) años (2014, 2015 y 2016), como mínimo 1 (uno) por año. Para el Ítem Nº 4 -Copia de Contratos o facturas 
donde el oferente haya prestado el Servicio de Mantenimiento de CCTV a empresas públicas y/o privadas, en los 
últimos 3 (tres) años. (Años 2014, 2015 y 2016), como mínimo 1 (uno) por año. En general, los contratos de 
provisión e instalación de Sistemas de Control de acceso y CCTV, incluyen una garantía sobre el sistema 
ofertado, donde el contratante, además de reemplazar partes que puedan dañarse, realiza mantenimientos a los 
sistemas provistos a distintas empresas, ya sean estas públicas y privadas. El requerimiento de contar con 
contratos de mantenimiento, resulta por lo tanto en una limitante para la participación de empresas que cuentan 
con Contratos de Provisión e Instalación, mas no con Contratos de Mantenimiento. Solicitamos en consecuencia, 
sean aceptables la presentación de facturas o contratos de provisión de sistemas como los requeridos, con 
garantía ya concluida sobre los mismos de modo a demostrar la idoneidad técnica de un oferente para dichos 
ítems; y de ese modo evitar limitar la participación de potenciales oferentes. Lo anteriormente solicitado 
encuentra sustento legal en el artículo 4°, inciso b) de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.

07-09-2017 07:36:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aceptaran contratos de provisión e instalación y/o Mantenimiento 27-09-2017 12:16:34

CONSULTA
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    Listado de Consultas

Consulta Realizada Fecha Hora

En la Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta), Inciso 1.6, se indica: La Convocante aceptará 
catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Al 
respecto, solicitamos respetuosamente, sean aceptados catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos 
complementarios en idioma inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones 
de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado 
en dicho rubro. La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto N.º 
21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades de otro 
país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en 
idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y 
folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases 
y Condiciones….

07-09-2017 11:38:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aceptaran catálogos y/o folletos e ingles 27-09-2017 12:18:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la SECCIÓN II, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, inciso (b) 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, Para el Ítem Nº 5, dice: La firma proveedora deberá contar como 
mínimo 1 técnico especializado en instalación y mantenimiento de UPS de la marca APC y documentación de 
que son centro autorizado de la marca APC para realizar los servicios técnicos. Solicitamos amablemente a la 
convocante que pueda ser aceptada la subcontratación por parte del Oferente del técnico especializado en 
instalación y mantenimiento de UPS de la Marca APC. Lo previamente solicitado lo extendemos a modo de no 
limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia con lo establecido en el PRINCIPIO DE 
IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 
2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón 
de que el mismo establece que: …Las especificaciones técnicas, plazos (…) se establecerán con la mayor 
amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de 
oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer 
indebidamente a algún participante.

07-09-2017 11:39:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Teniendo en cuenta la criticidad del servicio solicitado, y para garantizar la operatividad de la institución, ante 
cualquier error humano debido a la inexperiencia o el desconocimiento del técnico para con la marca, solicitamos 
remitirse a las ET del PBC.

27-09-2017 12:19:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la SECCIÓN II, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, inciso (b) 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, Para el Ítem Nº 5, dice: La firma proveedora deberá contar como 
mínimo 1 técnico especializado en instalación y mantenimiento de UPS de la marca APC y documentación de 
que son centro autorizado de la marca APC para realizar los servicios técnicos. Solicitamos amablemente que el 
requisito de que la firma proveedora sea Centro autorizado de Servicios sea de carácter opcional y que pueda ser 
aceptado una documentación como Carta del fabricante o del distribuidor local en donde se mencione que el 
oferente es canal autorizado y certificado con la mención de que existe al menos 2 (dos) Centros Autorizados de 
Servicio en el Paraguay de la marca APC. Lo previamente solicitado lo extendemos a modo de no limitar la 
participación de potenciales oferentes y en concordancia con lo establecido en el PRINCIPIO DE IGUALDAD Y 
LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051 DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el 
mismo establece que: …Las especificaciones técnicas, plazos (…) se establecerán con la mayor amplitud de 
acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; 
sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a 
algún participante.

07-09-2017 11:39:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Teniendo en cuenta la criticidad del servicio solicitado, y para garantizar la operatividad de la institución, ante 
cualquier error humano debido a la inexperiencia o el desconocimiento del técnico para con la marca, solicitamos 
remitirse a las ET del PBC.

27-09-2017 12:20:05

Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: FAXCOMTEL SRL - RUC: 80008004-1 Categoría: Micro Nro.  Oferente: 1
24.1508.0016251.0000 Póliza INTERCONTINENTAL 06-10-0017 11-10-0017 13-02-0018
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Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: TECNOLOGIK S.R.L. - RUC: 80025312-4 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 2
007.1508.039817/001/002 Póliza La Consolidada de Seguros 11-10-2017 11-10-2017 19-01-2018

Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 3
007.1508.040515/000 Póliza La Consolidada S.A de Seguros 11-10-2017 12-10-2017 19-02-2018

Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC: 
2292560-0

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 4

007.1508.040519/000 Póliza LA CONSOLIDADA S.A. DE 
SEGUROS

11-10-2017 12-10-2017 21-03-2018

 

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 92121702-001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIO DEL DATA CENTER 12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
DATA LAB SA - 
80030218-4

No Aplica No Aplica No Aplica Paraguaya MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE EXTINCION 
AUTOMATICA DE 
INCENDIO DEL DATA 
CENTER

15.148.000 181.776.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 92121702-001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO DEL DATA CENTER, 
NOC y ENERGY ROOM.

12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
DATA LAB SA - 
80030218-4

No aplica No Aplica No Aplica Paraguaya MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE DETECCION 
AUTOMATICA DE 
INCENDIO DEL DATA 
CENTER, NOC y ENERGY 
ROOM.

5.135.000 61.620.000

DIEGO JOAQUIN 
RODRIGUEZ 
BARRIOS - 2292560-0

N/A N/A N/A N/A MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE DETECCION 
AUTOMATICA DE 
INCENDIO DEL DATA 
CENTER, NOC y ENERGY 
ROOM.

3.666.667 44.000.004

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 81141804-045 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. 12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
FAXCOMTEL SRL - 
80008004-1

FAXCOMTEL FAXCOMTEL 
SRL

NA PARAGUAYA SERVICIO TECNICO 3.500.000 42.000.000

DIEGO JOAQUIN 
RODRIGUEZ 
BARRIOS - 2292560-0

N/A N/A N/A N/A MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE 
ACCESO.

3.181.250 38.175.000
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

4 81141804-027 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV). 12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
FAXCOMTEL SRL - 
80008004-1

FAXCOMTEL FAXCOMTEL 
SRL

NA PARAGUAYA SERVICIO TECNICO 3.500.000 42.000.000

DIEGO JOAQUIN 
RODRIGUEZ 
BARRIOS - 2292560-0

N/A N/A N/A N/A MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISION 
(CCTV)

3.337.500 40.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

5 92121702-001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UPS APC  Modelo Smart-UPS  potencia = 20KVA 12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
TECNOLOGIK S.R.L. - 
80025312-4

APC Schneider 
Electric

Smart-UPS USA  9.000.000 108.000.000

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIO DEL DATA CENTER

Oferente Precio Fecha Hora Estado
DATA LAB SA - 80030218-4 144.000.000 12-10-2017 09:26:54.995 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d43d593dea443057aa9927a914a4fa41

DATA LAB SA - 80030218-4 181.776.000 12-10-2017 08:51:14.386 Propuesta

Código Verificador: 357de90bd945c0be3b4e11a5f6bb0507

 

2 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO DEL DATA CENTER, NOC y ENERGY 
ROOM.

Oferente Precio Fecha Hora Estado
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

35.320.000 12-10-2017 09:50:13.398 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2f7a0336aa8d1f49515cabcd7da47fc9

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

35.900.000 12-10-2017 09:49:53.072 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ddb23795c2c3bf805a915ce5d4d4c810

DATA LAB SA - 80030218-4 36.700.000 12-10-2017 09:49:27.500 Periodo Aleatorio

Código Verificador: def4b37838cedd3380066c0bfe813750

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

36.800.000 12-10-2017 09:48:36.508 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 03dab481effad9beb202b523bbd44493

DATA LAB SA - 80030218-4 37.600.000 12-10-2017 09:48:40.257 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2907b86b7168b1e2c4679c31cc79a07

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

37.800.000 12-10-2017 09:48:18.598 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 579c56cc58a39e8701e9575d568e41e6

DATA LAB SA - 80030218-4 39.500.000 12-10-2017 09:48:01.525 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d35020f5fb0372fdff136e49459a770c

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

39.800.000 12-10-2017 09:48:10.122 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f054f38c847bb858d7bef1d33d4e1d7

DATA LAB SA - 80030218-4 40.000.000 12-10-2017 09:47:38.218 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e0eb120e948e086d8f44d5e7cd02da38

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

40.800.000 12-10-2017 09:47:49.302 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4654939d2e7fe7f98eaad7a9b7bac3b5

DATA LAB SA - 80030218-4 41.000.000 12-10-2017 09:47:13.364 Periodo Aleatorio
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Listado General de todas las Ofertas
Código Verificador: e8b2875a2033dbda74d2ed67e55f20d7

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

41.400.000 12-10-2017 09:47:28.675 Periodo Aleatorio

Código Verificador: da2dd817ae48f35228aba615e01012cd

DATA LAB SA - 80030218-4 41.500.000 12-10-2017 09:47:05.516 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4d301fa7b54802c9f3d8c8cf387a1656

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

42.240.000 12-10-2017 09:46:56.738 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9128d1b720652a4202a36c2ebb0a9aab

DATA LAB SA - 80030218-4 42.500.000 12-10-2017 09:46:31.814 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 78299acd9d0d562338b6e0608eedc01b

DATA LAB SA - 80030218-4 43.000.000 12-10-2017 09:46:19.635 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6bc8a7fbce8dd201bfa4d51dfc512eba

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

43.440.000 12-10-2017 09:46:15.654 Periodo Aleatorio

Código Verificador: baa649a4bf780d7b527d4f48d41094dd

DATA LAB SA - 80030218-4 43.500.000 12-10-2017 09:45:27.961 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2893c16c4d57b65cc83ea3103e7dfbc8

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

44.000.004 12-10-2017 08:51:14.508 Propuesta

Código Verificador: e3bc85217b032e5ddda0feb03b01620d

DATA LAB SA - 80030218-4 61.620.000 12-10-2017 08:51:14.505 Propuesta

Código Verificador: 4a396ca2dcfbae1e8f354f60ae91993a

 

3 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO.

Oferente Precio Fecha Hora Estado
FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 28.000.000 12-10-2017 10:03:39.863 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8c69c1600f35f64bc9f1cef36f72583a

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 30.000.000 12-10-2017 10:03:11.092 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 997fee389c9a3c9f03949060eaf8cca9

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

33.000.000 12-10-2017 10:06:11.647 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ac8dbb02d5abf03241baf6736098fe84

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

35.535.000 12-10-2017 10:02:45.652 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2c26521315d9b18aa81f33a91fb66874

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 36.000.000 12-10-2017 10:02:00.230 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7a5877040ae1a15200b4034f0bdbe2f4

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

38.175.000 12-10-2017 08:51:14.609 Propuesta

Código Verificador: c4f9640ed2fdec41935055a494c7907b

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 42.000.000 12-10-2017 08:51:14.612 Propuesta

Código Verificador: 359d00640a846ced8bb299b52ced95de

 

4 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV).

Oferente Precio Fecha Hora Estado
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

23.990.000 12-10-2017 10:25:59.823 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a55ffd4bb3bcdc9834f608ba61f54ba8

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

25.990.000 12-10-2017 10:25:54.641 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 01450b126680a823d0a882374f666e18

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 26.000.000 12-10-2017 10:25:51.314 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2dd4e16fd2231cfe33820f0ead0534e1

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

26.990.000 12-10-2017 10:25:44.737 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1c6417ca8b9c402535d4f1763bdb6e23

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

27.990.000 12-10-2017 10:25:33.186 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5c94f9341379e7594fa5da1e0d9ee45b

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 28.000.000 12-10-2017 10:25:42.884 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2508e9feee3597eba09782a8f82cfe3d

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

28.990.000 12-10-2017 10:25:25.425 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: d9e9c5b311d5d3174d9b3bd89a5fbf13

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 31.000.000 12-10-2017 10:23:48.390 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f0dfbcdfc22ac664f040c34a96cf7266

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 32.000.000 12-10-2017 10:22:57.397 Periodo Aleatorio

Código Verificador: abed304f909058160089963be4af1a9e

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 34.000.000 12-10-2017 10:22:45.671 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 78664b31df06ae4a2ada887d434efad4

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 36.000.000 12-10-2017 10:22:33.688 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 012db936949158eb291136601aeac95c

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

36.990.000 12-10-2017 10:23:59.830 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 34c9f13334a9251cadbb323aa294b74c

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

37.990.000 12-10-2017 10:23:48.600 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3a10cf544f185f53ecc5ce146f275d25

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 38.000.000 12-10-2017 10:22:11.038 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 31b758562431716c870682640af72572

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

38.990.000 12-10-2017 10:23:39.450 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 941e31826e4acda43bf9a9be825dc86b

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

39.990.000 12-10-2017 10:21:44.740 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 40d69eadec626d776d7e6a1a511b75b5

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

40.000.000 12-10-2017 10:21:24.348 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 96a1c9c9be46fd53d5c9b355994f22c8

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 
- 2292560-0

40.050.000 12-10-2017 08:51:14.713 Propuesta

Código Verificador: b40c792b7c1475dc18e9c1371bd44b3c

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 42.000.000 12-10-2017 08:51:14.715 Propuesta

Código Verificador: 5f78e87727ad7e35f584c270f1561820

 

5 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UPS APC Modelo Smart-UPS potencia = 20KVA

Oferente Precio Fecha Hora Estado
TECNOLOGIK S.R.L. - 80025312-4 75.000.000 12-10-2017 10:50:39.965 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ad28306e2aeac59ce44ee0105001c0fd

TECNOLOGIK S.R.L. - 80025312-4 80.000.000 12-10-2017 10:48:25.647 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9b757921e638ac8d1abbec5ac1ef587c

TECNOLOGIK S.R.L. - 80025312-4 85.000.000 12-10-2017 10:44:20.939 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2c850b2cda4d0234b2a303b6a34efa06

TECNOLOGIK S.R.L. - 80025312-4 90.000.000 12-10-2017 10:44:01.083 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 68514a11dcedc557ea47bf56b24b6065

TECNOLOGIK S.R.L. - 80025312-4 95.000.000 12-10-2017 10:43:16.411 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5cd5e881bdfb68a403fb225689ce89f1

TECNOLOGIK S.R.L. - 80025312-4 100.000.000 12-10-2017 10:43:00.362 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fb50529b34584832531b70c2471efdad

TECNOLOGIK S.R.L. - 80025312-4 105.000.000 12-10-2017 10:42:42.451 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ecec25b49373d5b49b70c323405a9e02

TECNOLOGIK S.R.L. - 80025312-4 107.880.000 12-10-2017 10:36:25.238 Etapa de Puja

Código Verificador: d0c75a6c643137804c8bbd4ebdff06e2

TECNOLOGIK S.R.L. - 80025312-4 108.000.000 12-10-2017 08:51:14.791 Propuesta

Código Verificador: 9280dabf77d6435fa5f1a874a8209b20

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIO DEL DATA CENTER

Oferente Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4 144.000.000

 

2 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO DEL DATA CENTER, NOC y ENERGY 
ROOM.
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Oferente Mejor Precio
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0 35.320.000

DATA LAB SA - 80030218-4 36.700.000

 

3 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO.

Oferente Mejor Precio
FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 28.000.000

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0 33.000.000

 

4 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV).

Oferente Mejor Precio
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0 23.990.000

FAXCOMTEL SRL - 80008004-1 26.000.000

 

5 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UPS APC Modelo Smart-UPS potencia = 20KVA

Oferente Mejor Precio
TECNOLOGIK S.R.L. - 80025312-4 75.000.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 2292560-0 - DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

Item Precio Ganador
2 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE 
INCENDIO DEL DATA CENTER, NOC y ENERGY ROOM.

35.320.000

4 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISION (CCTV).

23.990.000

 

Proveedor: 80008004-1 - FAXCOMTEL SRL

Item Precio Ganador
3 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. 28.000.000

 

Proveedor: 80025312-4 - TECNOLOGIK S.R.L.

Item Precio Ganador
5 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UPS APC Modelo Smart-UPS potencia 
= 20KVA

75.000.000

 

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Item Precio Ganador
1 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICA DE 
INCENDIO DEL DATA CENTER

144.000.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIO DEL DATA CENTER

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 12-10-2017 09:04:13.640

Buenos días, comenzamos la Subasta. 12-10-2017 09:07:41.578

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 12-10-2017 09:09:14.763

Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. 12-10-2017 09:09:30.461

Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. 12-10-2017 09:10:33.099

Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio 12-10-2017 09:14:16.429

Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. 12-10-2017 09:16:18.985

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

12-10-2017 09:20:25.040

Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas. 12-10-2017 09:20:31.557

Atención pasamos a la etapa de puja. 12-10-2017 09:20:34.767

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 12-10-2017 09:20:39.262
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EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

12-10-2017 09:26:39.369

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 12-10-2017 09:33:12.376

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 12-10-2017 09:33:12.443

 

2 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO DEL DATA CENTER, NOC y ENERGY 
ROOM.

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 12-10-2017 09:33:23.432

Continuamos con la Subasta. 12-10-2017 09:33:29.266

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 12-10-2017 09:33:35.005

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 12-10-2017 09:33:41.340

Atención pasamos a la etapa de puja. 12-10-2017 09:37:29.542

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 12-10-2017 09:37:33.773

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

12-10-2017 09:43:33.788

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 12-10-2017 09:52:33.806

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 12-10-2017 09:52:33.872

 

3 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO.

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 12-10-2017 09:52:46.863

Continuamos con la Subasta. 12-10-2017 09:52:52.443

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 12-10-2017 09:52:58.941

Atención pasamos a la etapa de puja. 12-10-2017 09:54:32.509

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 12-10-2017 09:54:37.504

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

12-10-2017 10:00:37.683

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 12-10-2017 10:08:21.882

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 12-10-2017 10:08:21.973

 

4 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV).

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 12-10-2017 10:08:51.057

Continuamos con la Subasta. 12-10-2017 10:08:57.085

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 12-10-2017 10:09:01.362

Atención pasamos a la etapa de puja. 12-10-2017 10:09:03.914

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 12-10-2017 10:13:41.154

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

12-10-2017 10:19:41.289

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 12-10-2017 10:26:40.396

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 12-10-2017 10:26:40.485

 

5 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UPS APC Modelo Smart-UPS potencia = 20KVA

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 12-10-2017 10:27:14.276

Continuamos con la Subasta. 12-10-2017 10:27:20.125

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 12-10-2017 10:27:23.102

Atención pasamos a la etapa de puja. 12-10-2017 10:35:34.834

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 12-10-2017 10:35:36.930

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

12-10-2017 10:42:25.307

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 12-10-2017 10:51:05.622

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 12-10-2017 10:51:05.686

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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