
Consultas Realizadas 

Licitación 448242 - MANTENIMIENTO DE
TRANSFORMADORES DEL AISP Y

AERODROMOS DEL INTERIOR Y DE BANCO
CAPACITORES DEL AISP

Consulta 1 - EXIGENCIA EN CAPACIDAD TECNICA

Consulta 2 - Exigencia ambiental

Consulta 3 - Otros criterios para la evaluacion

Consulta 4 - Lugar donde los servicios serán prestados

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2024

Solicitamos amablemente a la convocante incluir dentro de los requisitos de capacidad técnica que los potenciales
oferentes deben contar con laboratorio de ensayos de transformadores propio, esto a fin de garantizar que luego del
mantenimiento realizado cumpla con los parámetros eléctricos en el que esta sometido cada transformador, emitiendo de
esta manera un relatorio de ensayos actualizado garantizando el correcto funcionamiento del mismo con todas las
observaciones si las hubiere.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-10-2024

Con la finalidad de no limitar la participación de los potenciales oferentes en la presente licitación; la convocante no cree
conveniente solicitar como requisito que las empresas oferentes cuenten con laboratorios propios de ensayo de
transformadores, y asi dar cumplimiento con los principios de igualdad y libre competencia establecidos en la Ley 7021/22.

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2024

Teniendo en cuenta que el servicio objeto de la licitación implica la manipulación de aceite con posible contenido de
Bifenilos Policlorados (PCB), compuesto altamente tóxico, cancerígeno y nocivo para el ambiente solicitamos a la
convocante se exija a los oferentes la presentación de la declaración de impacto ambiental y la auditoria vigente del taller
o fábrica en el que se realizarán los servicios ofertados.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-10-2024

Favor remitirse a la Adenda N° 1, una vez que la misma se encuentre publicada al Portal de la DNCP.

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2024

En el pliego solicitan para otros requisitos para la evaluación declaración jurada de mantenimiento de oferta con
certificación de firma. En ese punto si se presenta póliza cuenta también para ese punto de la evaluación?

Respuesta Fecha de Respuesta 25-10-2024

El Tipo de Garantía a ser utilizada puede ser instrumentada a través de cualquiera de estas opciones: Garantía Bancaria,
Póliza, Declaración Jurada con Certificación de Firma.
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Consulta 4 - Lugar donde los servicios serán prestados

Consulta 5 - Mantenimiento de los transformadores

Consulta 6 - Certificado emitido por el MADES - Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible o estar acreditado por la ONA Organismo Nacional de
Acreditación.

Consulta 7 - Estar acreditado por la ONA Organismo Nacional de Acreditación.

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2024

Favor si la convocante puede aclarar todos los aeropuertos y aerodromos en los que se llevarán a cabo los trabajos. Pues
en el Plan de prestación de los servicios indica solo el aeropuerto Silvio Pettirossi sin embargo en el nombre de la licitación
indica " Y AERODROMOS DEL INTERIOR".

Respuesta Fecha de Respuesta 25-10-2024

Esta convocante aclara que al comienzo los trabajos a ser realizados comprenderían a algunos de los aeródromos del
interior, pero actualmente los trabajos se llevaran a cabo solo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2024

Favor si la convocante puede aclarar: el mantenimiento de los transformadores se realizará in situ?

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2024

Los Trabajos de Mantenimiento preventivos que son objeto de la presente licitación se podrán realizar in situ una vez
obtenido los resultados de Análisis de aceite, siempre y cuando no exista presencia de PCBs contenido en aceite.

Consulta Fecha de Consulta 30-10-2024

Consultamos a la convocante si este requisito podrá ser presentado de una empresa subcontratada?

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2024

Favor remitirse a la Adenda N° 2, una vez que la misma se encuentre publicada al Portal de la DNCP.

Consulta Fecha de Consulta 30-10-2024

Si el mantenimiento de los transformadores no se podrá realizar in situ debido a el peligro del mismo se podría presentar el
certificado de la empresa subcontratada para el trabajo?

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2024

Favor remitirse a la Adenda N° 2, una vez que la misma se encuentre publicada al Portal de la DNCP.
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