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Consultas Realizadas

Licitacion 480752 - MANTENIMIENTO Y
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS
PARA LA DNIT

Consulta 1 - llamado ID 480752

Buen dia ,por este medio solicito cambio en el pliego de bases y condiciones del llamado ID 480752 en los requisitos de la
capacidad tecnica ,donde dice CONTAR CON UN REGENTE ING AGRONOMO Y CONTAR CON HABILITACION DEL SENAVE Y
DIGESA , debido a que no corresponde debe decir CONTAR CON HABILITACION DEL INTN , MIC Y MADES ya que el llamado
es de Mantenimiento y Recarga de Extintores de Incendios y en este rubro es el INTN el encargado de habilitar a las
Empresas Recargadoras

Atentamente

Lic Stela Gonzalez Becker

Fire Masters SRL

04-06-2026

Al respecto, se efectuaron las modificaciones pertinentes a través de la Adenda N.° 1, la cual se encuentra actualmente en
etapa de verificacién en el SICP.

Consulta 2 - No corresponde habilitacion SENAVE. DIGESA E Ing Quimico en la
capacidad tecnica

03-06-2026

Buenas tardes

En la Capacidad Tecnica, Para el servicio de Mantenimiento y recarga de extintores y de fabricacién de extintores la
habilitacion debe ser del INTN , MIC y MADES y no de SENAVE ,DIGESA asi como contrar con un ing Agronomo no
corresponde ,se debe hacer esa correccion en la Capacidad Tecnica

Atentamente

04-06-2026

Al respecto, se efectuaron las modificaciones pertinentes a través de la Adenda N.° 1, la cual se encuentra actualmente en
etapa de verificacion en el SICP.
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